
普应急〔2023〕14 号 签发人：张军

关于普陀桃浦上海丰X有限公司
“9·12”一般触电事故调查处理情况的请示

上海市普陀区人民政府：

2023 年 9 月 12 日 16 时 30 分许，上海丰 X 有限公司在普陀

区竹柳路 50 弄安居锦竹苑小区 26 号楼楼顶发生一起因员工检修

水箱导致的触电事故，造成该员工 1人死亡。事故发生后，根据

《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处

理条例》（国务院第 493 号）及《上海市实施＜生产安全事故报

告和调查处理条例＞的若干规定》（沪府规〔2023〕5 号）有关

规定，区应急局会同区公安分局、区总工会、桃浦镇成立事故调

查组，并邀请区检察院派员参加，依法对事故开展全面调查。事

故调查组通过现场勘查、委托技术检测、询问有关人员、查阅相
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关资料和综合分析等方式，查明了事故发生原因，认定了事故性

质，提出对事故责任人员和单位的处理建议以及事故防范措施。

当否，请批复。

附件：普陀桃浦上海丰 X 有限公司“9·12”一般触电事故调

查报告

上海市普陀区应急管理局

2023年 11月 23 日

联系人：方勇

联系电话：52564588*5920

上海市普陀区应急管理局   2023年11月23日印发



 

2023 年 9 月 12 日 16 时 30 分许，上海丰 X 有限公司在

普陀区竹柳路 50弄安居锦竹苑小区 26号楼楼顶发生一起因

员工检修水箱导致的触电事故，造成该员工 1 人死亡。 

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生

产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号）及《上

海市实施＜生产安全事故报告和调查处理条例＞的若干规

定》（沪府规〔2023〕5 号）有关规定，区应急局会同区公安

分局、区总工会、桃浦镇成立事故调查组，并邀请区检察院

派员参加，依法对事故开展全面调查。事故调查组通过现场

勘查、委托技术检测、询问有关人员、查阅相关资料和综合

分析等方式，查明了事故发生原因，认定了事故性质，提出

对事故责任人员和单位的处理建议以及事故防范措施。 

经调查认定，上海丰 X 有限公司“9·12”一般触电事

故是一起因作业人员违反操作规程造成的触电生产安全责

任事故。 

一、基本情况 

（一）事故发生单位概况 

1.发包公司：上海 XX有限公司 XXXX（下文简称“XX 公

司”），统一社会信用代码：913101103208XXXX；负责人：陈

XX；经营范围：XXX工程投资、建设管理，机电设备的安装、

维修、维护（除特种设备），XX 专业技术领域内的技术开发、



技术咨询、技术转让、技术服务。 

2.总包公司：上海精 X有限公司（下文简称“精 X公司”），

统一社会信用代码：91310230550087XXXX；法定代表人：江

XX；经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装

修；建设工程监理等；一般项目：消防技术服务；消防器材

销售；市政设施管理；城市绿化管理；普通机械设备安装服

务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；机械设备销售；

住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；专业保洁、

清洗、消毒服务等。 

3.分包公司：上海丰 X有限公司（下文简称“丰 X公司”），

统一社会信用代码：91310107MA1G1XXXX；法定代表人：郑

XX；经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；

建筑劳务分包；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；建筑

装饰材料销售。 

4.劳务公司：上海江 X有限公司（下文简称“江 X公司”），

统一社会信用代码：91310113MA1GXXXX；法定代表人：吴 XX；

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设

工程设计；住宅室内装饰装修。一般项目：工程管理服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；住宅水电安装维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；

通用设备修理；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；

家政服务；普通机械设备安装服务等。 



（二）相关资质情况 

精 X公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的

《安全生产许可证》。证书编号： (沪 )JZ 安许证字

[2017]01XX；许可范围：建筑施工；有效期：2023年 3 月 2

日至 2026 年 3 月 1 日。还持有上海市住房和城乡建设管理

委员会颁发的《建筑业企业资质证书》。证书编号：

D2312XXX2；资质类别及等级：建筑工程施工总承包三级，

市政公用工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包

一级，消防设施工程专业承包二级，建筑装修装饰工程专业

承包二级，模板脚手架专业承包不分级，施工劳务企业资质

劳务分包不分级(备案)；有效期至 2025 年 10 月 11 日。另

持有上海市普陀区卫生健康委员会颁发的《上海市消毒服务

机构卫生备案证明》。证书编号：普卫消服备字(2023)第 XX

号；消毒服务范围：相关设施设备清洗消毒；备案日期：2023

年 8 月 11 日。 

丰 X公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的

《安全生产许可证》。证书编号： (沪 )JZ 安许证字

[2021]191XX；许可范围：建筑施工；有效期：2021 年 6 月

15 日至 2024年 6月 14 日。还持有上海市住房和城乡建设管

理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》。证书编号：

D23166XXX；资质类别及等级：通信工程施工总承包三级；

有效期至 2026年 1 月 3 日。 

死者江 X 公司员工吴 XX 持有上海市应急管理局颁发的

两张特种作业操作证。第一张作业类别：高处作业；操作项

目：高处安装、维护、拆除作业；证号：T32132119850124XXXX；



有效期限：2023年 8月 10日至 2029年 8 月 9 日。第二张作

业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业；证号：

T32132119850124XXXX；有效期限：2023年 6月 1 日至 2029

年 5 月 31 日。 

（三）合同签订情况 

2023年 6月 26日，XX公司与精 X 公司签订《XXXX养护

工程外包服务协议》，项目名称为 XXXX 养护工程，项目范围

为小区内 XX 设施养护维修，签订《环境职业健康安全管理

协议》。 

2023 年 8 月 30 日，精 X 公司与丰 X 公司签订《建设工

程施工专业分包合同》，工程名称为 XX养护，工程地点为 XXX，

分包范围为 XXXX，承包方式为专业分包，签订《安全管理协

议》。 

2023 年 8 月 30 日，丰 X 公司与江 X 公司签订《建设工

程施工劳务分包合同》，工程名称为 XX养护，工程地点为 XXX，

分包范围为 XXXX，承包方式为劳务分包，签订《安全管理协

议》。 

（四）事故发生单位安全管理情况 

丰 X 公司制定了《安全生产规章制度》（内含现场作业

安全管理制度、特种作业安全生产管理制度、施工现场应急

处置方案等）《相关设施设备保养管理制度》和《各工种操

作规程》（内含电工（施工安装）安全操作规程）。提交了三

级安全教育记录卡、进场安全测试结果、职工安全教育培训

记录、安全交底记录表、安全检查记录表、施工过程巡视记

录表。从上述材料的内容看，丰 X公司制定了相关的安全生



产规章制度与操作规程，定期组织了安全生产教育和培训并

将安全生产教育和培训情况如实记录在档案中，对施工场所

和施工过程进行了检查并作好记录，如实记录了事故隐患排

查治理情况。 

二、事故发生经过及应急救援情况 

（一）事故发生经过 

2023年 9月 12日下午，因竹柳路 50弄安居锦竹苑小区

26 号楼的水箱无法正常恢复运转，上海丰 X 有限公司派吴

XX 1 人前往检修。16时许，吴 XX到达安居锦竹苑小区，物

业公司派 2 名物业工程部的员工陈 XX 和薛 XX 陪同前往 26

号楼楼顶的高台上进行修理。在修理过程中，吴 XX 一脚踩

在进水管道阀门上，另一脚踩在水箱竖爬梯上，上身探出水

箱顶部进行检查（图 1）。陈 XX 为吴 XX 撑伞遮雨，薛 XX 在

水箱旁检修增压泵。16 时 30分许，吴 XX在检查水箱浮球电

源线的过程中将原本放置在一饮料瓶内的有绝缘包扎的导

线拉出，将包扎处拽开又将断开处对接，“啊”地叫了一声

后身体僵持不动。 



图 1  进水管道阀门与水箱竖梯 

（二）应急救援情况 

陈 XX和薛 XX立刻将吴良波扶到水箱旁的水泥空地上，

随即拨打 120，并为吴 XX 做心肺复苏。120 到达后，因高台

高达 6 米，无法将吴 XX 抬下，现场人员又拨打 110 请其联

系 119协助。119 到达后用担架和绳索将吴 XX 抬下，120将

吴 XX送往德济医院抢救。吴 XX 后经抢救无效死亡。 

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 

（一）人员伤亡情况 

此次事故造成吴 XX（男，38 岁，江苏省宿迁市人，身

份证号：32132119850124XXXX）一人死亡。 



（二）直接经济损失情况 

事故造成的直接经济损失约人民币 165 万元。 

四、事故相关检验检测和鉴定情况 

（一）事故现场勘验情况 

1.事故发生地位于普陀区竹柳路 50弄 26 号楼顶，事发

现场位于楼顶的电梯机房和消防通道阁楼组成的高台上方，

距离楼顶屋面约 6 米（图 2）。 

图 2  楼顶电梯机房和消防通道阁楼构成的高台 

2.阁楼内有一不锈钢配电箱，为屋顶水箱、水泵供电使

用。经调查询问，事故发生后空气开关为断路状态。 



3.事发现场北侧为 20 立方米（5 米×2 米×2 米）不锈

钢水箱，水箱正面有出、入水管各一根以及一架不锈钢爬梯，

东侧为一蓝色铁皮屋，铁皮屋内有两台水泵，西侧为 1.4 米

高围墙，南侧为水泥平台（图 3）。 

图 3  不锈钢水箱与放有水泵的蓝色铁皮屋 

4.水箱西南侧第一格罐体上方有一直径 0.6米圆形检修

孔，检修口上有圆形检修口盖覆盖，检修口边有一黑色电线

延伸至罐内。电线尾端有一黄色浮标，另一端经由水箱上方

的白色空心 PVC 管接入室内，浮标电源电压为 220V。该黑色

电线在水箱上方经过绝缘包扎，绝缘包扎处置于一塑料饮料

瓶内，瓶口进行过包扎防水处理（图 4）。经调查询问，浮标

已在事故发生后进行了修理。 



图 4  水箱上方的检修口和塑料瓶 

（二）医学死亡证明 

上海德济医院医务部于 2023年 9 月 12 日出具《居民死

亡医学证明书》（No.2021-2-0247640），认定吴 XX的直接死

亡原因为：电击伤。 

（三）检验检测情况 

2023年 9月 19日，上海市安全生产科学研究所出具《现

场检测分析报告》（报告编号：SD23-008），认为事发时，操

作工人在没有确认线路无电的情况下，在金属水箱上将放置

在饮料瓶内的有绝缘包扎的导线拉出，导致导线上的绝缘包

扎处损坏，带电的导线金属接线端裸露。在事发区域相关线

路通电情况下，人员接触到现场的导线金属接线端，存在触

电危险。 

五、事故原因分析 

（一）直接原因分析 

死者吴 XX 安全意识淡薄，在作业过程中未遵守安全生



产规章制度和操作规程，在未佩戴个人劳动防护装备、未切

断相关线路电源的情况下带电作业，身体接触缺少绝缘防护

的带电导体，导致事故发生。 

（二）间接原因分析 

丰 X 公司未对从业人员开展有效的安全教育与培训，安

全教育与培训的针对性不强，未保证从业人员具备必要的安

全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规

程、掌握本岗位的安全操作技能；未监督、教育从业人员按

照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未向从业人员充分告

知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故

应急措施，是事故发生的间接原因。 

六、事故责任认定及处理建议 

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议 

吴 XX 安全意识淡薄，在作业过程中未遵守安全生产规

章制度和操作规程，未佩戴齐全个人劳动防护装备，在未切

断相关线路电源的情况下带电作业，身体接触缺少绝缘防护

的带电导体，对事故发生负有责任。 

鉴于吴 XX 已在事故中死亡，建议不再追究其责任。 

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议 

丰 X 公司未对从业人员开展有效的安全教育与培训，安

全教育与培训的针对性不强，未保证从业人员具备必要的安

全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规

程、掌握本岗位的安全操作技能；未监督、教育从业人员按

照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未向从业人员充分告



知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故

应急措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八

条第一款、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对事故

发生负有责任。 

建议区应急管理部门对丰 X公司依法给予行政处罚。 

七、事故整改和防范措施 

（一）丰 X 公司要按照“四不放过”的要求，深刻分析

事故原因并吸取教训，切实落实安全生产主体责任；要加强

对从业人员的安全培训和教育，确保从业人员具备必要的安

全生产知识、熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规

程，掌握本岗位的安全操作技能；要监督、教育从业人员按

照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；要加强对从业人员的

安全意识和风险防范意识的培养，提高从业人员对安全的重

视程度，增强从业人员主动发现和防范潜在危险的能力。 

（二）精 X 公司要以此次事故为警醒，督促分包单位落

实安全管理规章制度和安全操作规程；要充分认识事故暴露

出来的公司安全管理中存在的问题短板，强化安全教育工

作，细化责任分工，努力提高从业人员的安全意识和公司安

全生产管理水平。 

八、附件 

（一）事故调查组成员签名 

（二）居民死亡医学证明书 

（三）合同文件 



 

 

普陀区政府事故调查组    

                                2023年 11月 23日     
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